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1d- DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO
BIOLOGICO da LEGIONELLA

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 es.m.i.)
(D.Lgs. 3agosto 2009, n. 106)

DATA: 28 /08/ 2021

Appendice al Documento di Valutazione d ei Rischi d ell'l stituto
il presente documento sostituisce il precedente

Firmato da: Dirigente Scolastico
y Prof. ZICHELLA CARLO
IC Via LUCA GHINI
IL DATORE DI LAVORO : DIRIGENTE SCOLASTI CO @20/09/ 2021.09:30:55
(Prof. CARLO ZICHELLA)

in collaborazione con Lorus -
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A

(Ing. FRANCESCO DE MATTEIS)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott.ssa MANUELA CIARROCCA)

per consultazione
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Studio Tecnico: Ing. Francesco De Matteis - BIOLOGICO LEGIONELLA- pagina 1 di 10




ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI
Prot. 0012351/U del 20/09/2021 09:06:DYR\¢Rsiesiearezza

ANALISI E VALUTAZIONE

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativaitaliana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza neiluoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazionidalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazionidalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazionidalla L.. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs.3 agosto2009,n.106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazionidalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L.31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L.4 giugno 2010, n. 96;

- L.13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazionidalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L.1 ottobre 2012, n. 177,

- L. 24 dicembre2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R.28 marzo 2013, n.44;

- D.L.21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazionidalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L.31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazionidalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.L.15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

= D.Lgs. 1 agosto2016,n.159;

- Accordo 7 luglio 2016;

- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio2017,n. 19;

- D.D. 6 giugno2018,n.12.

Testo coordinato con:

- D.L.3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazionidalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazionidalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazionidalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L.18 giugno 2009, n. 69;

- L.7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs.3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazionidalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L.31 maggio 2010, n. 78, convettito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L.4 giugno 2010, n. 96;

- L.13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre2010, n. 310;

- D.L.29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazionidalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L.12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L.1 ottobre 2012,n. 177,

- L.24 dicembre2012,n.228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L.21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L.28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazionidalla L. 15 ottobre 2013, n.119;

- D.L.31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L.23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazionidalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L.30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21,

- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

- D.Lgs. 1 agosto2016,n.159;
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- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

- D.L.4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17,

- D.I. 02 maggio 2020;

- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;

- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;

- D.L.7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

- L. 18 dicembre2020,n. 176.

Legionella:

- "Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” approvate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta
del 7 maggio 2015

Premessa :

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche geneticamente modificato, coltura

cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superore che pud provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

Glistessi sono classificati nei seguentiquattro gruppi a secondadel rischiodi infezione:

- agente biologicodel gruppo 1: un agente chepresenta poche probabilita di causare malattiein soggetti umani;

- agente biologico del gruppo 2: un agente che pud causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio peri lavoratod; ¢
poco probabile che si propaga nella comunita; sono di norma disponibili efficaci misure profilatticheo terapeutiche;

- agente biologico del gruppo 3: un agente che pud causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; I'agente biologico pud propagarsi nella comunita, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;

- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che pud provocare malattie gravi in soggelti umani e costituisce un sero
rischio per i lavoratori e pud presentare un elevato rischio di propagazione nella comunitd non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Dal punto di vista dell'esposizione professionale & necessaro distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in

quanto parte essenzale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento

"inaspettato" (agente biologico inatteso).

I1 modello di valutazione adottato, anche se rivolto principalmente alle attivita caratterizzate da rischio biologico da esposizione

potenzale, ha nell'intento quello di consentire una valutazione universalmente applicabile, di semplice utilizzo e in grado di aiutare a

focalizzare I’ attenzione sugli elementi importanti caratterizzanti il rischio biologico e a mettere in atto di conseguenza le necessarie

azioni preventive.

La metodologia adottata & concettualmente basata sul metodo "a matrice" ampiamente utilizzato per una valutazione semi-

quantitativa dei dschi occupazionali. La valutazione del rischio [R] & in generale effettuata tenendo conto dell'entita dell'evento

dannoso [E] e della probabilita di accadimento dello stesso [P]. Dalla relazione [P] x [E] scaturisce un valore [R] che esprime il

livello di rischio presente in quell'attivita stantele condizioni che hanno portato a determinare [P] e [E].

Entita del danno [E]

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di nischio dato. Nel caso specifico
I'entita del danno [E] pud essere individuato conil gruppo di appartenenza dell’ agente biologico, potenzialmente presentenell'attivita
lavorativa, secondo la classificazione dei microrganismi dell’ Allegato XL VIdel D.Lgs. 9 aprle 2008, n. 81.

[GRUPPO ~ ~ |DESCRIZIONEDELL'ENTITA'DELDANNO =
" |Agente biologico che puo provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
Gruppo 4 rischio per i lavoratori e pud presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita; 4
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Agente che puo causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
Gruppo 3 lavoratori; I'agente biologico pud propagarsi nella comunita, ma di norma sono disponibili 3
efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Agente che puo causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e

VALORE |

Gruppo 2 poco probabile che si propaga nella comunita; sono di norma disponibili efficaci misure 2
profilattiche o terapeutiche o
| Gruppo 1 Agente che presenta poche probabilita di causare malattie in soggetti umani 1

Quando sono individuati pit agenti biologici appartenenti a diflerenti gruppi di percolosita, di norma, & inserito nell’ algoritmo il
valore pill elevato a titolo cautelativo.

In alternativa, qualora non siano noti gli agenti biologici eflettivamente presenti, il valore che ¢ attribuito a [E] & stato desunto dalla
seguente tabella che riportain base alle matrice della sorgente in oggetto i gruppi di agentibiologici potenzialmente presenti.

[MATRICE DELLASORGENTE I i e T e GRUPPO |
Alimenti di origine animale o N 2,3

[ Alimenti di origine vegetale 2

Acque a bassa contaminazione - 72,3

Acque ad alta contaminazione 2,3
swerfici. -~ 2, 3 R¥)

Aria ambienti confinati ' 2, 3R¥)
'Clinica / Rifiuti ospedalieri 2,34
[Rifiuti indifferenziati W_ T 2,3
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Varie [ 23
(F*) Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (*¥) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dallaria.

E' datenerpresente che i microrganismi appartenenti al gruppo 2, anche se poco pericolosi, sono molto pili numerosi e molto pil
diffusi nell’ ambiente rispetto a quelli di gruppo 3 e ancora di pitl rispetto a quelli di gruppo 4, quindi sta a chi applicala metodologia,
inserire il valore pitiopportuno a seconda del caso.

Probabilita di accadimento [P]

La Probabilita di accadimento [P] & la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di dschio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra | e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

| PROBABILITA' DI ACCADIMENTO : T f YA':QB.E__ .
Alta 4
Media g
Bassa 2
'Basstsima T

A determinare la probabilita di "infezione" concorrono numerosi fattod, che sono stati analizzati singolarmente ed inseriti
nell’ algodtmo illustrato di seguito.

[F1=[C]-[(F1+F2+F3+F4+F5+F6+1) 7] (1)

dove

C elaContaminazione presuntivadelle materie utilizzate;
F  rappresenta l'influenza dei Fattori lavorativi (caratteristiche ambientali, quantita e frequenza delle manipolazioni di campioni,
procedure adottate, buone pratiche, utilizzo di DPI, formazione ecc.

Contaminazione presuntiva [C]

Qualora non siano note le carattedstiche microbiologiche quali-quantitative delle materie in ingresso, l'esperienza e la letteratura a
riguardo aiutano a classificare, seppure indicativamente, le matrici, in base ad una contaminazione presuntiva. Il giudizio sulla
contaminazione presuntiva ¢ stato suddiviso in 4 categorie come di seguito indicato:

CONTAMINAZIONEPRESUNTIVAE i oy L s S VALORE!

s F S o e e YALR |
Media 3 [
Bassa 2 '
‘Bassssima 1 i

In base a questa classificazione diviene possibile assegnare a ciascuna delle sostanze utilizzate nelle attivita un probabile valore di
[C].

| MATRICE DELLA SORGENTE Ao |
Alimenti di origine animale - - -1 2-Basa
[Alimenti di origine vegetale o 1 ~"Bassissima
Acque a bassa contaminazione 1 - Bassissima
Acque ad alta contaminazione ) 2 - Bassa
Superfic - 1 - Bassissima |
Aria ambienti confinati ” 1 - Bassissima
'Clinica / Rifiuti ospedalieri o 3= Media
Rifiuti indifferenziati T 2-Bassa
Varie 2 - Bassa

Nel caso in cui si stia manipolando un agente biologico direttamente, ovvero quanto lo stesso & parte essenziale del processo (agente
biologico atteso), la contaminazione presuntiva & posta generalmente pari al valore del gruppo di pericolosita.

Fattori lavorativi [F]

Si & schematizzato nei 6 fattori di seguito illustrati, le caratterstiche influenti sul rischio biologico; ipotizzando che ad ognuno possa
essere assegnato un valore numerico par a 0 se la caratteristica & adeguata, pari a 1 se non & adeguata e pari a0,5 se ¢ giudicaa

parzialmente adeguata.
Per ogni fattore sono state individuatele modalita di assegnazione dei valori numerici riportati sinteticamente nella tabella seguente:
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I i 1 PARZIALMENTE|  NON = |
E FA'ITORI LAVORATIVI ADEGUATO | _ ADEGUATO. ‘. _ ADEGUATO |
F1 [Quantita di campione manipolato | 0,0 1 05 | 10

F2 |Frequenza della manipolazione del campione 0,0 0,5 1,0

Caratteristiche strutturali / Dispositivi di

E protezione collettiva (DPC) 04 05 g
| F4 [ Buone pratiche 0,0 0,5 1,0

F5 |Dispositivi di protezione individuale (DPI) 0,0 0,5 1,0

F6 |Formazione, informazione e addestramento 0,0 0,5 1,0

Fattore F1 - Quantitadi campione manipolato

Quantita di campione o di sostanza potenzialmente infetta manipolata per turno lavorativo oppure anche in una singola operazione se
questa comporta manipolazione di elevate quantita.

F1- Quantlta dlcamplone mampolato e P B AT '““'{'”"VALORE
:Bassa~‘ o Piccoli quantitativi : S e
Media Quantitativi intorno ai 500 g/ 500 ml 0,5
Alta Quantitativi maggiori di 500 g / 500 ml 1,0

Fattore F2 - Frequenza della manipolazione del campione

Frequenza di manipolazione di sostanze potenzialmente infette.

[F2-Frequenza delle manipolazione delcampione 1 VALORE
Bassa una o poche volte al mese 00
Media una o poche volte a settimana 0,5

Elevata almeno giornaliera 1,0

Fattore F3 - Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DP C)

IF3- Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC) | VALORE
Adeguata | sono rispettate dal 66% al 100% delle voci della check list correlata | 0,0
Parz. Adeguata sono rispettate dal 50% al 65% delle vod della check list correlata 0,5

Non adeguata sono rispettate meno del 50% delle voci della check list correlata 1,0

Check list per lavalutazione delle caratteristiche strutturali / dispositivi di protezione collettiva (DPC)

[CHECKICIS R e PR L o ‘_’AL(,)RE |
Caratterlstlche strutturali / DlspOSItIVI dl probezmne colle thva (DPC) | ’
1 [Pavimenti e pareti lisce e lavabili [ I O A O I
2 |Superfici di lavoro lavabili e impermeabili SIT ]-NO[ ]
|37 |Presenza di lavandini in ogni stanza (ove necessario) SITT-NO[ T
4 Presenza di lavaocchi (ove necessario) SI[ ]J-NO[ ]
5 | Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale SI[ ]-NO[ ]
6 |Illuminazione adeguata SI[ 1-NO[ ]
7 |Presenza di cappe biohazard (ove necessario) SI[T ]-NO[ ]
8 | Armadietti con compartimenti separati SIT T-NO[ ]
9 Presenza di tutte le attrezzature necessarie al'interno della stanza di lavoro SI[ ]-NO[ ]
Fattore F4 - Buone pratiche e norme igieniche
Buone pratiche (norme igieniche), istruzioni operative, informazione, formazione e addestramento ecc).
[F4-Buone pratiche enorme igieniche 7 " [ VALORE _
Adeguata Buone prattche esistenti e diffuse a tutto il personale esposto 0,0 i
Parz. Adeguata Buone pratiche esistenti ma formazione non effettuata 0,5 i
Non adeguata Buone pratiche non esistenti 1,0 |
Fattore F5 - Presenza e utilizzo di DPI idonei perrschio biologico
F5 - Dispositivi di pro tezione individuale P o ] VALORE
Adequata =~ |[Tutto il personale € dotato di tuttii DPI necessari (100%) | 00 -
Parz. Adeguata Non tutto_ll personale e_ dotato dgl PPI necessari (<100%) oppure non & 05
stato fornito uno solo dei DPI previsti
Non adeguata Il persona_le dqtgto dei DPI idonei e inferiore al 50% oppure alcuni DPI non 1,0
sono stati forniti.

Dispositividi protezione individuale (DPI)
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[CHECKLIST
Dispositividiprotezione individuale per rischio biologico. .
1 |Guanti SI[ 1-NO[ ]
2 |Facciali filtranti SIT T-NO[ 1]
3 |Occhiali SI[ ]-NO
4 |Visiere SI[ ]-NO
"5 [Maschere SIT T-NO[ T
6 |Camici SI[ ]-NO[ ]
7 Tute SIT J-NO[ 1T
8 |Calzature SI[ ]-NO[ ]
Fattore F6 - Formazione e informazione
[F6 - Informazione, Formazione e Addestamento 1 VALORE |
Ad l;aia " tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e 00 .
€9 informazione specifica !
solo parte del personale ha ricevuto [a formazione e informazione specifica
Parz. Adeguata | el 50 9% degli esposti) 05
Non adeguata nessuno o pO('lhI tra ll_personak_e_esposto a rischio biologico ha ricevuto la 1,0
formazione e informazione specifica

Tutti i dati raccolti vengono inseriti in forma numerica nella formula precedente e si ottiene un valore di [P] che pud essere riportato
nella matrice dei rischi per il caloolo di [R].

Rischio [R]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] & stimato procedendo al prodotto dell Entita
del danno [E] perla Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R]=[F] x [E] @

Il Rischio [R], quindi, & la quantificazione (stima) della combinazione della probabilita di accadimento di un evento dannoso e della
entita delle sue conseguenze. Esso pud assumere un valore sintetioo compreso tra 1 e 16, come si pud evincere dalla matrice del
rischio di seguito riportata.

[FEEEStimaideli i i is - Probabilita =] Probabilita ~ | Probabilita. | Probabilita
| Rischio ! "Bassissima" | "Bassa" ' "Media" i "Alta"
LR R LTl T
i Danno | Rischio Rischio Rischio Rischio
{ “Lieve" | "Basso" "Basso" "Moderato" "Moderato"
{ [E1] | [P1]x[El]=1 [P2] x [E1] =2 [P3]x [E1] =3 [P4] x [E1] = 4
e Dan o e ! Rischio Rischio Rischio Rischio
l "Serio" [ "Basso" "Moderato” "Medio" "Rilevante"
l [E2] | [Px[E2]=2 [P2] x [E2] = 4 [P3] x [E2] = 6 [P4] x [E2] = 8
B Dannoy I i Rischio - Rischio Rischio Rischio
"Grave" ; "Moderato" "Medio" "Rilevante" "Alto"
coB ety [P x[B]=3 [P2] x [E3] = 6 [P3] x [E3] =9 [P4] x [E3] = 12
Danno | Rischio [ Rischio Rischio Rischio
"Gravissimao" ‘ "Moderato" ; "Rilevante" "Alto" "Alto"
B | [PuUx[EN=4 | [PAx[E=8 | [PIx[E=12 | [P4Ix[E4]=16
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RISCHIO LEGIONELLA

La legionellosi e una malattia infettiva grave a letalita elevata che si pud manifestare sia in foma di

polmonite che in forma febbrile extrapolmonare. La spede pit frequentemente coinvolta in casi umani e la

“Legionella pneumophila”. La Legionella & un microrganismo appartenente al gruppo 2 di rischio come

indicato nel Titolo X del dal DLgs n. 81/08.

Il punto di rifeimento nomativo sono le "Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”

approvate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015.

Si precisa che le legionelle si trasmettono per inalazione, ossia respirando goccioline di aerosol contenente

vapore infetto. Le gocdoline si possono formare sia spruzzando l'acqua che facendo gorgogliare aia in

essa, 0 per impatto su superfici solide. Pil piccole sono le dimensioni delle gocce pit queste sono

pericolose. Gocce di diametro inferiore a 5u arrivano pit faciimente alle basse vie respiratorie. La malattia

non si trasmette da uomo a uomo, e neanche bevendo ovvero tramite acqua per cucinare.

Relativamente alle istituzioni scolastiche, i principali sistemi generanti aerosol associati alla trasmissione

della malattia comprendono gli impianti idrid, gli impianti di climatizzazione dell'aria (sistemi di ventilazione e

condizionamento dell'aria).

Necessita pil che mai alla luce dell'emergenza Covid-19, controllare e gestire il rischio correlato alla

contaminazione da Legionella negli impianti idrid dei plessi scolastidi. In questo periodo, infatti, il ristagno

dell'acqua e I'uso saltuario degli impiant idiid potrebbero deteminare un grave rischio per la trasmissione

della legionellosi.

Le oondizioni pit favorevali alia loro proliferazione sono:

e condizioni di stagnazione, presenza di incrostazioni e sediment, bioflm (aggregat costituiti da altri
batteri, alghe, polimer e sali naturali);

e presenzadi amebe.

| fattori di rischio pit importanti sono:

e Temperatura dell'acqua compresa tra 20 e 50 °C;

e Presenza di tubazoni con flusso d'acqua minimo o assente (tratti poco o per nulla utilizzati della rete,
utilizzo saltuario delle fonti di erogazione);

e Utilizzo discontinuo della struttura o di una sua parte;

e Caratteristiche e manutenzione degli impiant e dei teminali di erogazione (pulizia, disinfezione);

e Caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento a dascun impianto (fonte di erogazione,
disponibilita di nutrimento per Legionella, presenza di eventuali disinfettanti);

e \Vetusta, complessita e dimensioni dellimpianto;

e Ampliamento o modifica dimpianto esistente (avori di fistrutturazione);

e Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;.

e Presenza e concentrazione di Legionella, evidenziata a seguito di eventuali pregressi accertament
ambientali (campionamenti microbiologid).
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Fattore di rischio. Esposizione ad agenti biologici

Fattor di possibile contatto con:
batteri (egionella degli impianti di condizionamento, ventilconvettori, aerotermi, impianti idrici, ecc)

SCHEDE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le schede di rischio che seguono riportano 1'esito dellavalutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitara, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misuretecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di co relazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valttazione
Dirigente Scolastico | Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "
DSGA (Direttore dei servizi generali € amministrativi) Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "
Assistente tecnicoamministrativo Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "
Assistente tecnico laboratorio Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "
Collaboratore scolastico Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "
Insegnante Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "
Operatore educativo per I'autonomia e la comunicazione (OEPA) | Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "
Alunno Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "

ESITODELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sigl P i duttivi/Attivita | ti Eritits! el ignt
igla rocessi produttivi avorative Probabilita
PROCESSI PRODUTTIVI/ATTIVITA' LAVORATIVE
PP | TUTTE LE ATTIVITA'
AL Ambiente di lavoro
BIO Esposizione ad agenti biologici [Rischio moderato per la salute.] E2:%:PLli= 2

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.

Rischio Basso con probabilita di accadimento Improbabile ed enfita del danno Significativo.

LEGENDA:

[PP] = Processo produttivo; [AL] = Attivita lavorativa; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio
chimico; [CHS] = Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e
traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [PSI] = Rischio posture incongrue (OWAS); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di
saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A.
(non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [VDT] = Rischio videoterminale; [ATX] = Rischio
atmosfere esplosive; [AXI] = Rischio atmosfere esplosive (INAIL); [ST] = Rischio stress lavoro-correlato; [RON] = Rischio radiazioni
ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microcima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche
atmosferiche; [IN] = Rischio incendio;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.

Di seguito & riportato 1'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti biologici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Tabella di corre lazione Mansione - Esito della valutazione
Mansione | Esito della valutazione ]

1. Dirigente Scolastico f Rischio basso per la salute.
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~ Mansione
DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi)
Assistente tecnico amministrativo

Assistente tecnico laboratorio

Collaboratore scolastico

Insegnante

Operatore educativo per I'autonomia e la comunicazione (OEPA)

Tabella di correlazione Mansione - Esito della valutazione
L E T PEsito aella valltazionel e e
Rischio basso per la salute.

Rischio basso per la salute.
Rischio basso per la salute.
Rischio basso per la salute.
Rischio basso per la salute.

Rischio basso per la salute.

XN A WN

Alunno

Rischio basso per la salute.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio moderato per la salute.
Rischio Moderato con probabilita di accadimento Improbabile ed entita del danno Grave.

SCHEDA: Esposizione ad agenti biologici per I'attivita di "Ambiente di lavoro "

Fattor di possibile contatto con:

batteri (egionella degli impianti di condizionamento, ventilconvettori, aerotermi, impianti idrici, ecc)

Gruppo di pericolosita | Coatniiione '

EiSoreTia diinischion @ L R 1

} presuntiva {
SN (< R A (> N Y
1) [Agente NOTO] - Legionella
Tipologia: Batteri; Agente biologico: Legionella;
Gruppo 2 Alta 0.0

Fattori lavorativi

| Rischio
Rl [ ) [ (RD [P [ IR [ RI
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 basso

Fascia di appartenenza:
Rischio moderato per la salute.

Mansioni:

Dirigente Scolastico; DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi); Insegnante; Assistente tecnico amministrativo; Assistente
tecnico laboratorio; Collaboratore scolastico; Operatore educativo per I'autonomia e la comunicazione (OEPA); Alunno.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

legionella (condizionator, dimatizzator, ventilconvettori, impianti aeraulici, impianti idrico-sanitari, ecc):

Effettuare regolarmente la decaldficazione degli element terminali delle tubazioni (filti, rompigetto
dei rubinetti, doccioni, ecc) con la loro eventuale sostituzione a necessita.

Eliminare eventuali tratti o parti arruginite o deteriorate.

Mantenere una temperatura dell'acqua calda superiore ai 50 %55 °C.

Effettuare l'apertura (settimanale) dei terminali (docce, rubinetti, ecc) scarsamente utilizzati o non
utilizzati.

Far scorrere l'acqua dai rubinetti delle docce, lavabi etc per alcuni minuti pima dell'uso, in caso di
mancato utilizzo peralcuni giorni.

Utilizzare I'acqua fredda a temperatura inferiore ai 20° C.

Non innaffiare piante e aree verdi utilizzando pompe con diffusori a spruzzo o nebulizzatori.
Provvedere alla manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria di propria competenza con
la regolare pulizia e disinfezione dei filtri e dei componenti con loro eventuale sostituzione (almeno
due wolte I'anno, mensile in emergenza covid). Non utilizzare se non & stato effettuato il trattamento
antibatterico.

Compilare il registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Richiesta allEnte Locale:
Impiant idiico-sanitario, ecc:

e Ispezionare accuratamente, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare, nella loro
complessita, gliimpianti e non solamente i lo singoli componenti, almeno una volta l'anno lintemo
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dei serbatoi d'acqua fredda, e comunque disinfettare (almeno una volta I'anno) con 50 mg/ di cloro
per un‘ora.

e Nel caso d siano depositi 0 sporcizia, provvedere prima al trattamento antibatterico/o alla
so stituzione di filtri e componenti;

e La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavor che possono aver dato luogo a
contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile;

e Trattamento periodico antibattefico e prima del loro riutilizzo dopo lunghi peiiodi di inattivita
dell'impianto dei filtri degli impianti meccanid;

e Eliminare eventuali tratti o parti arruginite o deteriorate.

e Svuotare regolarmente (semestrale) i serbatoi di accumulo dell'acqua calda compresi gli scalda
acqua elettrici.

Ventilconvettor, dimatizzatori, ecc:

o Effettuare il trattamento antibatterico periodico dei filtri e/o sostituzione anche dei component di

propria competenza (almeno due volte I'anno, mensile in emergenza covid).

In caso di sospetto di presenza legionella

e Incaricare una ditta specializzata il campionamento e analisi sullimpianto idrico/dimatizzazione per
verificare la presenza o meno del batterio della legionella.

In caso di accertamento di presenza legionella

e Incaiicare una ditta specializzata lintervento ritenuto pit adatto alla situazione specifica evidenzata
con la campionatura e analisi di disinfezione fisica (shock termico, trattamento termico, lampade a
raggi ultravioletti, filtrazione, ecc) o chimica (iperclorazione continua, ioni metallid, biossido di cloro,
0zono, ecc).

e |mpianti idico-sanitario, ecc:

e |Ispezionare accuratamente, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare, nella loro
complessita, gliimpianti e non solamente ilom singoli componenti, almeno una volta l'anno lintemo
dei serbatoi d'acqua fredda, e comunque disinfettare (almeno una volta I'anno) con 50 mg/ di cloro
per un'ora.

e Nel caso ¢ siano depositi o sporczia, provvedere prima al trattamento antibatterico/o alla
so stituzione di filtri e componenti;

o La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a
contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile.

e Trattamento periodico antibatteiico e prima del loro riutilizzo dopo lunghi peirodi di inattivita
dellimpianto dei filtri degli impianti meccanid;

e Eliminare periodicamente calcare, ruggine, tubazioni e component deteriorati.

e Svuotare regolarmente (semestrale) i serbatoi di accumulo dell'acqua calda compresi gli scalda
acqua elettiici.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
guanti monouso

Il presente documento & stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..
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